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Zamawiajagcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systeméw
scenicznych oraz systeméw niskopradowych dla obiektu Budynku Gtéwnego Teatru im.
Juliusza Stowackiego w Krakowie, P1. Sw. Ducha 1 oraz Wyposazenie obiektéw Budynku

Zapytanie nr 1:

»Prosimy o udostepnienie informacji o wysokosci sceny w celu oszacowania dtugosci
pasow  kablowych (TS-EA—AV-INST-OS-STWiOR-Etap_I, Specyfikacja  techniczna
materiatéw, pozycja 43-46).

Bedziemy wdzieczni za szybka odpowiedz.”

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, iz od poziomu sceny do stropu
technicznego wysoko$¢ wynosi 22 m.
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