Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie w ruchu w trakeie trwania umowy systemu
centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru
im. Juliusza Stowackiego w Krakowie polozonych przy pl. Sw. Ducha 1,2,4, ul. Rajska
12, ul. Radziwillowska 3 i ul. PéHanki 27c¢ oraz natychmiastowe informowanie o
wystepujacych awariach zagrazajacych ciaglosci pracy w/w urzadzen oraz $wiadczenie ushugi
W sposob ciagly tzn. przez 24 godziny na dobe w okresie trwania umowy, bez wzgledu na dni
wolne i $wigta. Urzadzenia klimatyzacyjne muszg pracowac w trakcie prob, spektakli i imprez
odbywajacych si¢ w budynkach Teatru, zgodnie z przekazanymi harmonogramami.

Utrzymanie w ruchu

Przez utrzymanie w ruchu, Zamawiajacy rozumie realizowanie nieprzerwanego nadzoru nad
maszynami, urzadzeniami i instalacjami, analize przyczyn awarii oraz planowanie i
prowadzenie prac prewencyjnych, usuwanie drobnych awarii i dokonywanie napraw, a takze
uczestniczenie 1 reprezentowanie Teatru w biezacych i okresowych przegladach urzadzen,
ktorych obowigzek wykonania wynika ze stosownym przepisow prawa, zakonczone
zgloszeniem wykrytych nieprawidtowosci oraz koniecznych napraw.

Zakres prac i czynno$ci

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca bedzie prowadzit nastepujace
prace:

1.Biezacy nadzoru nad praca kottowni do celow grzewczych i centralnej cieptej wody dla
budynkow Teatru przy pl. Sw. Ducha 1,2 i 4 i ul. Radziwilowska 3 tzn.:

a) Nadzor urzadzen i instalacji stanowiacych integralng czes$¢ kottowni (palniki gazowe,
armatura zabezpieczajaca i regulacyjna, instalacja sygnalizacyjna i alarmowa kottowni, stacje
uzdatniania wody obiegowej, przykotlowe wezty cieplne z automatyka i pompami, przewody
spalinowe, instalacja gazowa).

b) Kontrola i uzupeknienie dawek $rodkéw chemicznych w stacjach uzdatniania wody,
pochtaniaczy skroplin z przewodéw kominowych.

¢) Biezaca (wg potrzeb) regulacja urzadzen i pomiary parametréw eksploatacyjnych urzadzen
grzewczych

d) Kontrola fancucha zabezpieczen urzadzenia grzewczego.

¢) Biezaca kontrola stanu palnikéw i elementoéw kotla.

f) Usuwanie drobnych usterek przy uzyciu materiatow zakupionych przez Zamawiajacego

g) Informowanie uprawnionego przedstawiciela Teatru o stanie technicznym urzadzen i
wnioskowanie konieczno$ci wykonania ewentualnych napraw.

h) Nadzor nad spelianiem wymogéw przez kottowni¢ wg Norm PN-87/B/2411 oraz
utrzymanie warunkéw dopuszczenia do eksploatacji przez Dozor Techniczny.

1) Uczestniczenie w kontrolach Urzedu Dozoru Technicznego.

1.1.Czynnos$ci zwigzane z obstuga i konserwacja instalacji gazu ziemnego dla budynkow
Teatru przy pl. Sw. Ducha 2 i ul. Radziwittowska 3 obejmuja:

a) Nadzorowanie okresowych, zgodnych z przepisami przegladow szczelnosci instalacji
gazowej wraz z odbiornikami,

b) Niezwloczne informowanie stuzb gazowniczych migjskich o nieszczelnosciach instalacji
podlegajacych konserwacji zgodnie z umowa z Dostawca Paliwa Gazowego.



1.2. Prowadzenie eksploatacji i konserwacji instalacji c.o., cieplej wody 1 cyrkulacji dla
budynkéw Teatru przy pl. Sw. Ducha 1,2,4 i ul. Radziwiltowska 3 obejmujace:

a) sprawdzanie stanéw technicznych rur i zbiornika na CUW,

b) kontrola pracy zaworéw bez wzgledu na ilo§¢ i rodzaj,

¢) drobne naprawy i konserwacje (w zaleznoéci od potrzeb) grzejnikéw

d) uzupetnianie izolacji cieplnej na rurociagach i cyrkulacji (w zaleznosci od potrzeb z
materiatow zakupionych przez Zamawiajacego),

e) likwidacja wszelkiego rodzaju przeciekow w rurociggach, zaworach, grzejnikach,

f) regulacja instalacji i grzejnikow w szczegdlnosci w sezonie grzewczym,

g)utrzymanie w czystosci i pelnej sprawnosci czerpni i wyrzutni powietrza,

h) wykonywanie biezacych przegladéw technicznych ww. instalacji,

1) przegrzewanie do temperatury 80°C CWU w zbiorniku z czestotliwoscia 2 razy w roku.

1.3.Nadzoér nad eksploatacja i konserwacja weztéw cieplnych co., cwu, utrzymanie w
ciagtym ruchu i sprawnosci urzadzen i instalacji w tym wymiennikéw dla budynkow Teatru
przy pl. Sw. Ducha 2 , 4 i ul. Rajska 12 obejmujace:

a) konserwacje i biezace przeglady urzadzen i instalacji,

b) usuwanie biezacych awarii w tym likwidacja wszelkich przeciekow i nieszczelnosci,

¢) uzupetnianie izolacji na zbiornikach(w zaleznosci od potrzeb),

d) obstuga, regulacja i konserwacja automatyki(w zaleznos$ci od potrzeb),

1.4. Biezacy nadzor nad pracg instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych oraz zigbniczych dla
budynkéw Teatru przy pl. Sw. Duchal, 2,ul. Rajska 12, Radziwittowska 3 tzn.:

a) Kontrola pracy central klimatyzacyjnych, zgodnie z wykazem urzadzen przedstawionym
przez Zamawiajacego oraz pozostatych urzadzen klimatyzacyjnych, w ktore obickty sa
wyposazone lub w ktére obiekty zostang doposazone w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

b) Monitorowanie droznosci kanatéw wentylacyjnych,

d) Usuwanie drobnych awarii w pracy central klimatyzacyjnych i klimatyzatorow,

e) Wykonywanie biezacej konserwacji, w tym w szczegolnoéci: wymiane uszczelek, filtréw,
pasow, uzupehianie i tym podobne zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji techniczno —
ruchowej oraz instrukcji obstugi,

f) Diagnozowanie usterck i drobne naprawy pomp, silnikéw i wentylatorow facznie z
demontazem i montazem naprawianych urzadzen,

g) Prowadzenie paszportow technicznych na w/w urzadzenia.

1.5.Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow i agregatow wody lodowej dla budynkow
Teatru przy pl. Sw. Ducha 1, ul. Rajska 12 1 ul. Radziwiltowska 3 :

a) kontrola stanu technicznego obudowy urzadzenia,

b) kontrola stanu technicznego potaczen elektrycznych,

c) kontrola poziomu czynnika freonowego w ukladzie freonowym i glikolu w ukladzie
glikolowym,

d) kontrola pracy i przetestowanie uktadow AKPiA:

- sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz nastaw zainstalowanych urzadzen AKPiA (w razie
potrzeby)

e) utrzymywanie w sprawnosci pompy w zbiorniku wody lodowej wraz z automatyka
znajdujacej sie w maszynowni klimatyzacji Duzej Sceny Teatru.



1.6. Obstuga systemu komputerowego sterujgcego praca klimatyzacji i wentylacji w

budynkach Teatr im. Juliusza Stowackiego pl. Sw. Ducha 1 i 2, ul. Rajska 12, ul.
Radziwittowska 3.

2.Biezaca kontrola nad praca hydroforni Teatru pl. Sw. Ducha 1 wraz z wykonywaniem
drobnych prac konserwacyjnych zwigzanych z jej eksploatacija tzn.:

a) obstuge i konserwacje istniejacych hydroforéw i zwigzanych z nimi urzadzen,

b) utrzymanie w sprawnosci hydroforow, urzadzen i pomp(sprawdzanie poziomu wody w
zbioriku oraz pracy automatyki hydroforni),

¢) utrzymywanie w sprawnosci pomp glebinowych wraz z ich automatyka.

d) okresowe przeglady wszystkich elementow ww. instalacji wraz z automatycznym

zadzialaniem pomp glebinowych w zbiorniku i rozruchem kontrolnym 15 minut z
czestotliwoscia raz w miesigcu,

3. Budynek przy ul. Radziwittowskiej 3 jest w catosci na gwarancji Wykonawcy. Wszelkie
czynnosci musza by¢ wykonywane po uzgodnieniu z gwarantem.

4. W ramach umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywa¢ na rzecz Zamawiajacego 10
godzin miesigcznie prac hydraulicznych. w w/w budynkach Teatru (bez kosztéw zakupu

materiatow i urzadzen koniecznych do wykonanie tych prac). Okres rozliczeniowy to okres
trwania umowy.

Wspélpraca z Teatrem (komunikacja i raportowanie)

l.Zamawiajacy bedzie przekazywat harmonogram prob, spektakli i imprez, tak aby
Wykonawca mogt dostosowaé godziny i terminy zalgczania klimatyzacji, wentylacji i c.o. do
biezacej dziatalnosci prowadzonej w budynkach Teatru pl. Sw. Duchal,2,4 , ul. Rajska 12,
Radziwiltowska 3 i Pottanki 27c. Harmonogram préb i spektakli dostepny jest takze na
tablicy ogloszen w hallu Teatru. Harmonogramy prob, spektakli i imprez zostanie przekazany
droga mailowg na adres email wskazany przez Wykonawce.

2.W razie wystapienia awarii, Wykonawca zawiadamia uprawnionego przedstawiciela Teatru
0 wystapieniu awarii droga telefoniczna na numer 603931609 i potwierdza poczta
elektroniczng na adres wasik@teatrwkrakowie.pl

3.W przypadku zaistnienia awarii —Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwego
zabezpieczenia urzadzenia przed:

a. powstaniem dodatkowych uszkodzefi wynikajacych z charakteru awarii (zgodnie z
zaleceniami producenta),

b. mozliwoscia spowodowania zagrozenia oraz przed dostepem 0sob niepowotanych.

4.Kazdorazowo po usunigciu awarii lub po planowym postoju urzadzen c.o., wentylacyjno-

klimatyzacyjnych, Wykonawca dokona rozruchu urzadzen, oraz potwierdzi fakt poprawnosci
dziatania tych urzadzen .

5. Zamawiajacy dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do usunigcia pojawiajacych si¢
usterek 1 awarii.

6. Wykonawca jest uprawniony do obecnosci w kazdym czasie i w kazdym miejscu na terenie
wykonywania niniejszej umowy, tj. w budynku Giownym Teatru pl. Sw. Ducha 1 w budynku



Teatru Miniatura pl. Sw. Ducha 2 w budynku Administracji Teatru pl. $w. Ducha 4 w budynku
hali magazynowo- produkcyjnej ul. Pétanki 27¢ (W czasie godzin pracy pracownikow dziatu
technicznego), w budynku Domu Rzemiost przy ul. Radziwillowskiej 3, w budynku
Matopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12, a takze osoby przez niego zatrudnione podczas
wykonywania czynnosci stanowiacych przedmiot zamowienia.

7.Wykonawca jest zobowigzany zachowaé w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanic wszedl wykonujac zamowienie, w szczegolnosci odnosnie stanu wyposazenia
obiektu oraz szczeg6tow technicznych instalacji.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 01.01.2021r.-31.12.2021r.

Oferta Wykonawcy powinna zawieraé ceng netto 1 brutto w ujeciu miesiecznym oraz
sumarycznym(za okres trwania umowy). W ofercie Wykonawca powinien wskaza¢ stawke za
roboczogodzing (netto i brutto) za wykonanie ustugi hydraulicznej wykraczajacej poza
obowigzkowy zakres 50 godzin za okres trwania umowy.

Krakow, 16 grudnia 2020r.




